
            Annexe à la convention de gestion Compétence assainissement collectif 

Annexe à la convention de communes à la Communauté de communes de La Veyle en matière d’exploitation des ouvrages d’assainissement  

 

Les prestations à réaliser par la commune concernent essentiellement l’exploitation courante des ouvrages d’assainissement. 

Le présent document précise le type d’interventions confiées aux communes ainsi que le lien existant entre les services communaux et le service assainissement de la Communauté de communes de La Veyle. Les tâches opérationnelles sont 

déclinées dans un document « procédure d’exploitation » appliqué à chaque type d’ouvrage. 

La convention inclut la mise à disposition par la commune des moyens humains, techniques et matériels nécessaires à l’exploitation des ouvrages d’assainissement. 

 

Responsabilité générale de 
la commune 

La commune assure : 
- la bonne réalisation des tâches définies ainsi que la continuité de service ; 
- la gestion administrative du personnel d’exécution et son encadrement ; 

 
 

Les communes portent la responsabilité de l’employeur au titre du code du travail vis-à-vis des agents intervenant pour la réalisation de la prestation définie dans la présente convention. 
Tout sinistre ou désordre générés dans le cadre de l’exercice de la compétence « assainissement collectif »  tant vis-à-vis des tiers que de l’atteinte potentielle à l’environnement est de la responsabilité pleine et entière 
de la Communauté de communes de la Veyle au titre de l’exercice des compétences  qui lui sont dévolues de par ses statuts. 

Moyens généraux - Accès informatique, Téléphone portable, Habillement, Equipement de protection individuelle, Matériel et véhicules nécessaires à l’exercice de la mission 

            

Type d’ouvrage 

Boues activées 
Autres 

installations de 
traitement 

Lagunage naturel Lagunage naturel 
Filtres plantés 

de roseaux 
Filtres plantés de 

roseaux 
Postes de 

refoulement 

Exploitation des 
réseaux 

• Eaux usées strictes 

• Unitaires 

 < 1 000 eq. hab < 2 000 eq. hab  > 2 000 eq. hab < 500 eq. hab < 500 eq. hab > 500 eq.hab < 500 eq. hab > 500 eq. hab   

Nombre d’ouvrages          km 

Nombre heures/an  

Relevés - Relevé hebdomadaire des débitmètres 
- Relevé des compteurs horaires des équipements électromécaniques 
- Relevé du compteur de fourniture d’électricité 
- Relevé des conditions météorologiques 
- Tenue du cahier de bord, consignation du temps d’intervention 

-  

Vérifications de 
fonctionnement 

- Vérification des éventuels déversoirs d’orage 
- Vérification du fonctionnement de tous les dispositifs 

électromécaniques 
- Inspection générale des bassins et  ouvrages 
- Vérification des niveaux 
- Contrôles de paramètres de fonctionnement et résultats de 

l’installation 

- Vérification des éventuels 
déversoirs d’orage 

- Vérification du fonctionnement de 
tous les dispositifs 
électromécaniques 

- Inspection générale des bassins et  
ouvrages 

- Vérification des niveaux 
- Contrôles de paramètres de 

fonctionnement et résultats de 
l’installation 

- Inspection générale de bon 
écoulement et de l’état des berges 

- Vérification des éventuels 
déversoirs d’orage 

- Vérification du fonctionnement 
de tous les dispositifs 
électromécaniques 

- Inspection générale des bassins 
et  ouvrages 

- Vérification des niveaux 
- Contrôles de paramètres de 

fonctionnement et résultats de 
l’installation 

- Vérification du fonctionnement 
de tous les dispositifs 
électromécaniques et 
d’alimentation syncopée 

- Vérification de la 
présence de la 
tension au niveau 
de l’armoire de 
commande 

- Vérification du 
fonctionnement 
en manuel et en 
automatique du 
poste 

 

- Soutien 
technique en 
matière de 
connaissance 
réseau durant la 
période de 
transition 

- Contrôle 
 

Accusé de réception en préfecture
001-200070555-20231120-20231120-11DCC-DE
Date de télétransmission : 12/12/2023
Date de réception préfecture : 12/12/2023



            Annexe à la convention de gestion Compétence assainissement collectif 

Type d’ouvrage 

Boues activées 
Autres 

installations de 
traitement 

Lagunage naturel Lagunage naturel 
Filtres plantés 

de roseaux 
Filtres plantés de 

roseaux 
Postes de 

refoulement 

Exploitation des 
réseaux 

• Eaux usées strictes 

• Unitaires 

 < 1 000 eq. hab < 2 000 eq. hab  > 2 000 eq. hab < 500 eq. hab < 500 eq. hab > 500 aq.hab < 500 eq. hab > 500 eq. hab   

Opérations sur les ouvrages - Evacuation des sous-produits de dégrillage et nettoyage des 
prétraitements 

- Nettoyage des ouvrages et canaux  
- Fonctionnement de la filière de traitements des boues 
- Entretien des abords 
- Accueil des prestataires sur les opérations déléguées 

- Evacuation des sous-produits de 
dégrillage et nettoyage des 
prétraitements 

- Piégeage des ragondins 
- Entretien des abords 
- Accueil des prestataires sur les 

opérations déléguées 

- Evacuation des sous-produits de 
dégrillage et nettoyage des 
prétraitements 

- Exploitation et réglage de la 
filière de traitement des eaux 

- Alternance des lits 
- Faucardage des roseaux ou 

accueil prestataire pour 
faucardage 

- Nettoyage des ouvrages et 
canaux 

- Entretien des abords 
- Accueil des prestataires sur les 

opérations déléguées 

- Evacuation des 
sous-produits de 
dégrillage 

- Nettoyage des 
poires de niveau 
ou autre organe 
permettant le 
fonctionnement 
du poste 

- Nettoyage du 
cuvelage du 
poste 

- Accueil des 
prestataires sur 
les opérations 
déléguées 

- Réponse aux 
usagers en cas de 
dysfonctionneme
nt réseau 

- Recherche et 
diagnostic des 
points lors des 
dysfonctionneme
nts 

- Accueil des 
prestataires sur 
les opérations 
déléguées 

Transmission d’information - Consignation des valeurs de réglages de l’installation, des résultats des contrôles 
- Consignation des évènements inhabituels (arrêt du traitement, appareil en panne, pollution entrante ou sortante,…) 
- Transmission des informations sur les évènements inhabituels auprès du responsable de service de la Communauté de communes 
- Relevés des temps d’interventions sur les ouvrages 
- Transmission mensuelle des cahiers de bord  

- Alerte du service 
référent en cas 
de 
dysfonctionneme
nt réseau : 
bouchage, 
débordement sur 
branchement ou 
réseau 

Gestion de la sécurité 
Habilitation des agents 

- Gestion du risque électrique 
- Gestion de risque « travail isolé » 
- Gestion de risque « asphyxie » 

Tâches restant à charge de la 
Communauté de communes 
de la Veyle 

- Commande de prestations externalisées (débouchage, maintenance électromécanique, …) 
- Supervision des ouvrages 
- Expertise et gestion des défaillances 
- Suivi administratif et budgétaire 
- Suivi des conventions industrielles 
- Animation technique des prestations communales 
- Rendu réglementaire de l’activité du service (bilan de fonctionnement, RPQS) 

 

Toutes les défaillances d’ouvrages et/ou évènements exceptionnels doivent faire l’objet d’une remontée d’information auprès du service gestionnaire de la Communauté de communes qui est le garant de l’information transmise 

au service en charge de la police de l’eau. 
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